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Схема подключения РИП-24 исп.57

(РИП-24-8/40М3-Р-RS)

Примечание.

Для АБ номинальной ёмкости 26 Ач датчик температуры

устанавливать на минусовую клемму АБ GB2 вместе с синим

проводом, а белый провод на плюсовую клемму.

"РИП-24 исп.57

(РИП-24-8/40М3-Р-RS)"


